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1. Características elétricas 
 
 

Alimentação AC 85 a 265 V 

Alimentação DC 100 a 300 V 

Frequência de Alimentação 50 e 60 Hz 

Medição Tensão 10 a 500 V 

Medição Corrente 0,5 a 5 A 

Medição Frequência 45 a 65 Hz 

Consumo 5 VA 

2. Exatidão 
 
 

Tensão 0,5% 

Corrente 0,5% 

Frequência 0,5% 

Potências Classe C 

Energia Classe C 
 

3. Configuração do Multimedidor 

A configuração do multimedidor pode ser feita de acordo com o fluxograma ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma de configuração do Multimedidor 

- Não aplicável, manter 0001 sempre 

- Ajustar conforme a relação do TC. 
Ex.: TC = 100/5A – Valor a inserir = 0020 
Ex.: TC = 1200/5A – Valor a inserir = 0240.  
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4. Tipos de ligação 

O multimedidor pode ser ligado no modos “Três fases 4 fios” e “Três fases 3 fios”, conforme ilustrado na 

Figura 2. 

Figura 2 – Tipos de ligação do PL-M2 
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5. Exemplo de ligação: 
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